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Применение	  аспирационного	  дымового	  
извещателя	  8100E	  FAAST	  в	  АСБ	  «Рубикон»	  
Назначение 
Данная рекомендация разработана для применения извещателя 8100E FAAST производста Си-
стем Сенсор в составе адресной системы безопасности «Рубикон». 
 

Используемое оборудование 
Название Дополнительная информация 

8100E FAAST Аспирационный дымовой извещатель 
ИСМ-22 исп.1(2) Исполнительный модуль АСБ «Рубикон» 
АР-мини Адресный расширитель АСБ «Рубикон» 
ППК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления 

АСБ «Рубикон» в любом исполнении: ППК-М, ППК-Е, ППК-Т 
 

Описание 
Данное техническое решение позволяет осуществлять контроль и управление (сброс) аспира-
ционного дымового извещателя 8100E FAAST с помощью оборудования АСБ «Рубикон»: ППК, 
ИСМ-22 и АР-мини. Всего распознается 5 уровней тревоги («Внимание», «Предупреждение1», 
«Предупреждение2», «Пожар1», «Пожар2») и 2 уровня неисправности («Незначительная неис-
правность», «Серьезная неисправность»). 
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